
令和６年度

検査日 地域 区分 検査箇所 水源種別 暫定目標値 検査結果

R6.8.2 糸魚川 上水道 水崎水源地　深井戸５号 地下水 0.00005mg/L以下 0.000005mg/L未満

R6.8.2 糸魚川 上水道 梶屋敷水源地　深井戸６号 地下水 0.00005mg/L以下 0.000005mg/L未満

R6.8.19 糸魚川 簡易水道 戸沢浅井戸 地下水 0.00005mg/L以下 0.000005mg/L未満

R6.8.15 能生 上水道 二拡　浅井戸 地下水 0.00005mg/L以下 0.000005mg/L未満

R6.8.22 青海 上水道 第６水源井 地下水 0.00005mg/L以下 0.000005mg/L未満

令和５年度

検査日 地域 区分 検査箇所 水源種別 暫定目標値 検査結果

R5.8.29 糸魚川 上水道 大野水源地　深井戸１号 地下水 0.00005mg/L以下 0.000005mg/L未満

R5.8.29 糸魚川 上水道 梶屋敷水源地　深井戸６号 地下水 0.00005mg/L以下 0.000005mg/L未満

R5.8.28 糸魚川 簡易水道 戸沢浅井戸 地下水 0.00005mg/L以下 0.000005mg/L未満

R5.8.24 能生 上水道 二拡　浅井戸 地下水 0.00005mg/L以下 0.000005mg/L未満

R5.8.30 青海 上水道 第６水源井 地下水 0.00005mg/L以下 0.000005mg/L未満

令和４年度

検査日 地域 区分 検査箇所 水源種別 暫定目標値 検査結果

R4.8.25 糸魚川 上水道 大野水源地　深井戸１号 地下水 0.00005mg/L以下 0.000005mg/L未満

R4.8.25 糸魚川 上水道 梶屋敷水源地　深井戸６号 地下水 0.00005mg/L以下 0.000005mg/L未満

R4.8.24 糸魚川 簡易水道 戸沢浅井戸 地下水 0.00005mg/L以下 0.000005mg/L未満

R4.8.23 能生 上水道 二拡　浅井戸 地下水 0.00005mg/L以下 0.000005mg/L未満

R4.8.30 青海 上水道 第６水源井 地下水 0.00005mg/L以下 0.000005mg/L未満

令和３年度

検査日 地域 区分 検査箇所 水源種別 暫定目標値 検査結果

R3.8.25 糸魚川 上水道 水崎水源地　深井戸４号 地下水 0.00005mg/L以下 0.000005mg/L未満

R3.8.25 糸魚川 上水道 梶屋敷水源地　深井戸６号 地下水 0.00005mg/L以下 0.000005mg/L未満

R3.8.24 糸魚川 簡易水道 戸沢浅井戸 地下水 0.00005mg/L以下 0.000005mg/L未満

R3.8.23 能生 上水道 二拡　浅井戸 地下水 0.00005mg/L以下 0.000005mg/L未満

R3.8.30 青海 上水道 第６水源井 地下水 0.00005mg/L以下 0.000005mg/L未満

令和２年度

検査日 地域 区分 検査箇所 水源種別 暫定目標値 検査結果

R2.8.26 糸魚川 上水道 水崎水源地　深井戸４号 地下水 0.00005mg/L以下 0.000005mg/L未満

R2.8.26 糸魚川 上水道 梶屋敷水源地　深井戸６号 地下水 0.00005mg/L以下 0.000005mg/L未満

R2.8.25 糸魚川 簡易水道 戸沢浅井戸 地下水 0.00005mg/L以下 0.000005mg/L未満

R2.8.25 能生 上水道 二拡　浅井戸 地下水 0.00005mg/L以下 0.000005mg/L未満

R2.8.27 青海 上水道 第６水源井 地下水 0.00005mg/L以下 0.000005mg/L未満

ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）水質検査結果


